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Gesuchsformularzur Beurteilung von Bauvorhaben

Baugesuch Q Bauanfrage D Vorentscheid D Konzession / WNG-Bewilligung

Gemeinde i'l. "il

GeSUChstellerln (Rechnung wird an diese Adresse ausgestellt)

Name, Vorname

Strasse, Haus-Nr.

PLZ, Wohnort

Telefon Privat

Frey Jürgen Alexander
Seeweg 12
8592 Uttwil

Beruf

E-Mail

Telefon Geschäft

l/

Grundeigentümerln

Name, Vorname

Strasse, Haus-Nr.

PLZ, Wohnort

Telefon Privat

identisch mit Adresse Gesuchstellerln

E-Mail

Telefon Geschäft

Projektverfasserln

Name, Vorname Berllat AG

strasse, Haus-Nr. Bahnhofstrasse 77

PLZ, Wohnort 9315 Neukjrch
Telefon Privat

D identisch mit Adresse Gesuchstellerln

E-Mail y.sc

Telefon Gesc

BailVOrhaben (bei Industrie- und Gewerbebauten Zweck angeben)

Was Ersatz der Gasheizung durch eine Sole/ Wasser Wärmepumpe mit drei
Erdsondenbohrungen

CD Änderung eines schon bewilligten Gesuches

D Eingriff in ein geschütztes Objekt gemäss TG NHG § 7

D Neubau D An-oder Aufbau D Zweckänderung D Abbruch

D Umbau D Einbau D Wiederaufbau D

Kurzbeschrieb (Konstruktion l Material l Farben)

Fassade

Dach

Fenster

Lage....... ._. 1-- J "

Strasse / Quartierbezeichnung / Flurname Plan Nr.'S, Emcligarte- Parzellen-Nr. 502

Gebaudeversicherungs-Nr. 660.400 Koordinaten 47°35'03.174" N / 91>20'49.407" E
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Angaben zum Bauvorhaben

Ausnützungsziffer (AZ) / Geschossflächenziffer (GFZ) oder Baumassenziffer (BMZ) gemäss Projekt

AZ/GFZ BMZ Massg.anrechenbareLand-/Grundstücksfläche 1693m2

Gebäudevolumen gemäss SIA-Norm (116oder416] nr

Kosten (zwingend auszufüllen)
Anlagekosten abzüglich Landkosten CHF
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Gewünschte Anschlüsse

D
D

Wasser

Gas

Kanalisation

D
D

Elektrisch

Gemeinschaftsantenne

Telefon

Anschlusswert

D Glasfasemetz

Gewässerschutz

Vorgesehene Art der Abwasserbeseitigung

Betriebliche
Abwässer

Dach-/
Sickerwasser

Werden auf dem Grundstück Benzin, Mineralöle, Säuren, Laugen,
dergleichen verwendet, gelagert oder produziert?

D Nein D Ja Art

Menge

Gifte, Jauche, Silowasser oder

Liter

J<g_

Heizungsart

D Keine

Heizkessel

Wärmepumpe

Neu D Bestehend

D Heizöl

[_] Erdgas

d Brennholz

Erdwärmesonden Anzahl 3

d Luft-Wasser bzw. Wasser-Wasser

a

Tiefe 200

D

Schutzraumpflicht

D Eigener Schutzraum

Bemerkungen

Keine Baupflicht Ersatzbeitrag

Version: 27.00.2024 Seils 2 / 4 Dopartemont lür Bau und Umwelt
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Anstösserlnnen

Nord Parz.-Nr.251 -

l^t,

Parz.-Nr.

l/ Politische Gemeinde Uttwil, UID
Eigentümerln cHE'-Tl'5.oTl'.798IU8592VUttwTl',^1

Eigentümerln

Ost Parz.-Nr. 564

Parz.-Nr. 501 </

Süd Parz.-Nr. 250

Parz.-Nr.

y ,„__,_ Ruth Zingg, Dohlenweg 3, 8500 Frauenfeld
Eigentümerln Markus Zingg, Trüllenbuck 53, 8207 Schaffhausen

Jens Nikolai Hopf, Seeweg 12a, 8592 Uttwil
Nese Atilla-Hopf, Seeweg 12a, 8592 Uttwil

Urs Kaufmann, Emeligarten 16, 8592 Uttwil
Brigitte Kaufmann-Arn^ Emeligarten 16, 8592 Uttwil

Eigentümerln

West Parz..Nr. 543 Y Eigentümerln Maurus Döri9' seewe9 10' 8592 uttw"

Parz.-Nr. ^] ^ Eigentümerln t;^ •'' i "'cj('.^, ')^;. ,..,.J./
'•]'

.H^__^^L<^^^

Baugesuchsunterlagen
(vgl, § 51 Verordnung zum Planungs- u. Baugesetz. PBV RB 700.1)

D Kanalisationseingabe

D Schutzplalzsteuerung/Schutzraumeingabe

D Lärmgutachten/Schallschutznachweis (SIA 181)

Emissionserklärung

D Deklaration Erdarbeiten

Situationsplan (Katasterplan) ^

D Geschossgrundrisse

D Schnitt- und Fassadenpläne

Umgebungsplan

D Baubeschrieb

D Formular EN-111 D Formular EN-132

D Formular EN-133

D Formular EN-134

Energietechnische Nachweise

D Hauptformular TG (^ Formular EN-103

Q Minergienachweis D Formular EN-104 [_] Formular EN-112

C3 Formular EN-101a,b,c D Formular EN-105 0 Formular EN-120

D Formular EN-102a,b,c D Formular EN-110 D Formular EN-131 D Formular EN-135

D Nachweis Ausnützungsziffer, Geschossflächenziffer oder Baumassenziffer

a Näherbaurecht (Vereinbarung betr. Herabsetzung des Grenzabstandes)

D Objektschutznachweis gravitative Naturgefahren

D BrandschutzkonzeptD Brandschutzpläne

Bauvisiere erstellt am

•^•ü "'(/ "'l''vj JJ' '^' "''11 •i'.ft -I'. •• „^ i->ll. •'l'. -;••>,. ^ .

D Interessenabwägung betreffend Verbrauch von Fruchtfolgefläche (FFF)
(im Sinns von Art. 3 Raumplanungsverordnung [RPV, SR 700.1])

D Nachweis hindernisfreles Bauen (vgl. § 8<1 Planungs- und Baugüseiz (PBG, RB 700) i. v. m. § -n PBV)

Gesuchystellprln

^W 7HTi^

[Ort, Dalum und Ui/lerschrill]

Grundeigentün.ierln

w^.

[Orl, Datum und Unlors^hrifl]

Projektverfas§erln

^y\^ui.<2s
[Ort, Datum und Unlerschrifl]
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Zonenart

Nutzungszone gemäss Zonenplan ^,-'''1'-; 2.-7 iv_ {^ 2

RRB/DBU-Nr, 5^ vom /fc'. fiZ 2'--'.7--?

Durch Stadt-/ Gemeinderat in Kraft gesetzt per 0/\ •"'"-

Bauzone Q Nichtbauzone D Kleinsiedlung (Anhang 1 + 2 KSVvom 12.05.20)
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Planungsinstrumente

Es besieht für dieses Gebiet ein

D Quartierplan

D Baulinienplan

D Gestaltungsplan

D Arealüberbauungsplan

D

RRB-Nr,

RRB / DBU-Nr.

RRB / DBU-Nr.

RRB-Nr.

RRB / DBU-Nr.

vom

vom

vom

vom

vom

Lage an l in

D Nationalstrasse

D Kantonsstrasse

Gemeindestrasse

D Flurstrasse

D Grundwasserschutzzone(S1,

D Fruchtfolgefläche (FFF)

D See/Weiher

D Bach / Kanal

D Fluss

D Eindolung

S2,S3)

m2

D
D
a
D
D
®

oberirdische Enlwässerung

Wald

Ufergehölz

Hochspannungsleitung

Gefahrengebiete, -zone

Bahnlinie

Kontrolle

Bauvisiere kontrolliert am

Öffentliche Auflage vom j-

Publikation im Amtsblatt vom

'^ ^ bis AtJ ^^. Z--'^^

(Nur für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone]

Stellungnahme Gemeindebehörde

Ansprechpartner Gemeinde (Bei Rückfragen aus der hantonalen Verwaltung zum Baugesuch)

Name, Vorname ^i^i^i-i^^ i/^«.«,^'

Telefon ^'-<?7'rc;.'l^'^ E-Mail l-^-^^.l+^>.,C^-t^'-'^

Angaben des/der Gesuchstellerln l Projektverfasserln wurden überprüft

Ü-H^''. /? ^ ^^(- Bauverwalt
l 8592 UttwT

[Ort, Datum und Unterschrift Gemeindebohörde]

Version: 27.06 2024 Seite '1 / 4 Dopartomont für Bau und Umwelt



A
Amt für Geoinformation
ThurGIS Viewer Erdsondenbohrungen

Seeweg 12, Uttwil Thurgau

/

249
15101

^ /;

Erdsondenbohrungen 3x200m

5 10 15m
Massstab 1: 500

Gedruckt am 20.12.2025 11:15
https://map.geo.tg.ch/gsupzclimJa

Emeligart^
6.5

y

map.geo.tg.ch ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden

Haftung: Für die inhaltliche Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Voll;
Verwaltung Thurgau, Copyright: Amt für Geoinformation Kanton Thurgau, geoinformat
Haftung: Für die inhaltliche Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen kann keine Gewahrleistung Übernommen werden. Quelle: Kantonale

iation.lg.ch/disclaimer
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Amt für Umwelt Thurgau

Bewilligungsgesuch für Erdwärmesondenbohrungen
Bauherrschaft/

Bewilligungsnehmer

Name, Vorname: Jürgen Frey

Strasse: Seeweg 12

PLZ/Ort: 8592 Ultwil
Telefon:

Rechnungsadresse (falls nicht identisch mit Bauherrschaft/Bewilligungsnehmer)

Narne, Vorname;

Strasse;

PLZ/Ort;
Planung

Erdwärmesonden

Standort

Name Planungsbüro;

Strasse:

PLZ/Ort:
Telefon:

E-Mail:

Kontaktperson:

Gemeinde:

Parzellen-Nummer:

Strasse:

Berliat AG
Bahnhofstrasse 77

9315Neukirch
0714771307
info@berliat-ag.ch

Yves Schach

Uttwil
502
Seeweg 12

Technische Angaben

Anzahl Erdwarmesonden-Anlage: ._

EWS Anlage 1
EWS Anlage 2
EWS Anlage 3

Anzahl

Sonden

Tiefe

(m)
200

Aus führungsdatum;

Koordinaten

(Schwerpunkt)
2743527/1272118

Wärme-

entnähme (kW)

18

Wärme-

eintrag (kW)

Füi :veiteie EWS'Anlagw bitte Zus.itzblatt verwenden

Geologisches Fachbüro.Orl'- __ _ . _ .

Bemerkungen: , ._. - ---

Beilagen: SituationsplajL^dspndenbohrungen

Bohrnrma: noch nicht definiert

Projektverfa

Unterschrift: Datum: 0(:>.OA2^

Gemeinde

Das Gesuch

Unterschnft: Datum: ,i7 ''.-'

'Bau Verwaltung
8592 Uttwil

Hinweise: . „_.. .„„
BewHigungsgesuclw sind über die Standuitgenieinde bei der GGZ, ARE uinnnuichen,
Situationsplan mit eingetragenen vcnnasstcn Sondenstandorten bciluyon.
Uei Abstand dei Sonde zürn Nachbafg'tindstuck nclitet sich naclnlci kommun.ilen Bauofdnung,
Bei clerSla''idorl(estlegung und dar Dimensiomeiung (vgl. Nonn SIA 38-1/6) tief Sundt(n) durcli diu B:iulie«-
whnH r;l das Beeinflu'ssungsfr'ld ••u bGnai-lil);irlrn S;m(l>..[i w bBrucksiclitigcn. ^y

April 2023



Nachweis der energietechnischen Massnahmen
(Projektkontrolle für Neubauten/Anbauten und Umbaulen/Umnutzungen)

EN-TG

Gemeinde: Ultwil Parz.-Nr., 502 Geb.-Nr.:

Bauvorhaben/
Objekt-

Helzungsersatz, Seewcg 12, Uttwll

Baubewilligungs-Nr.; Datum;

Art des Vorhabens D Neubau D Anbau Ig Umbau 0 Umnutzung

Bauherrschaft: jürgm Frey
(Name, Adrn'iSf, Tel.) Socv/og 12

8592 Ultwil

Vertretung; jyrgen p^y
(Name, Adresse, Tel.) Sccweg 12

8592 Uttwil

Beurteilung
der Nachweise
durch die Behörde

Nachweisfonnulare

Vollständigkeit
Nachweis notwendig
^/enn Ja.)

MINERGIE-Label

Nachweis vorhanden
Nachweis nachliefern
(falls hoin Nachweis notwendig -» Bereich
aügeschtossen)

Kontrolle (Verfahien)

Durch Behörde
Durch Befugte zur Privaten Kontrolle

Entscheid (sieho auch Vemorke Seito 4)

Ohne Vorbehalt/Auflagen

Mit Vorbehalt/Auflagen

Rückweisung:
Datum:

Sachbearbeitung

Ausführungskontrolle
Durchgeführt
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Angaben zum Projekt:

Wärmedammung; D MINERGIE D Systemnachweis D Einzelbauteilnachv/eis

SIA-Gebäudckategorle-Hauptnutzung: II - Wohnen EFH

SIA-Gebaudokategorie-Nebennutznng: Bitte wählen

Bestandteile des Projekt-Nachweises

MINERGIE-Label
Nachweis MINERGIE-Label

Nachweise EN-101 bisEN-111 entfallen

Deckung Wärmebodarf von Neubauten

Nachweis über Standardlösungskombmation
Nachweis Rechnensche Lösung

Nachweis TG-Light (deckt EN-101 bis EN-105 ab)

Kein Neubau/Anbau''Aufstockung etc., kein Nachweis nötig

Gcbäudchüllo
Wärmsdämmung Elnzelbautellnachweis

Wärmedämmung Systemnachv/ejs (SIA 380, l 2016)

Nicht betroffen, kein Nachweis nölig

Hauslechnlsclio Anlagen

Nachweis Heizungs- und Wamnvassoranlagen

Nachweis Lüdungstechntschc Anlagen
Nachweis für Kühlung - Bofouchtung

Nicht betroKen, kein Nachweis nötig

Elgenstromcrzougung Noubau

Nachweis Elgonstromer?cugung bei Neubauten

Nicht betroffen, kein Nachweis nötig

Ersatz Wärmeerzeuger

Nachv/els Erneuerbare Wänns beim Wärmocrzougoiorsatz

Nicht betroffen, Rain Nachweis nötig

Spezielle Bauten und Anlagen

Nachweis Kühlräume

Nachweis Beheizts Gewächshäuser

Nachwais Beheizts Traglufthallen

Nachweis Warmenut2ung bei Elektrizitätswzeugungsanlagen

Nachweis Hsizungon im Freien
Nachweis Beheizts Freiluftbäder

Keine "speziellen Bauten und Anlagon", kein Nachweis nötig

Elektrische Energie / Beleuchlung

Nachweis elektrische Energie Beleuchtung

Nicht betrotfen, kein Nachweis nötig

Vorhaben
Projekt

D

a

o

D
a

Kl

<a
a
a

a

a
a

a
a

D
a
a
a
a
a

K

a
B

Formular

liegt bei

D

0 EN-IOIa
a EN-101b
a EN-IOlc

a EN-IG,

D EN-102a

a EN-102b

a EN-103
D EN-105

a EN-HO

DEN-ICM-TG

KIEN.120-TG

D EN-H2

a EN-13)

a EN-132

a EN-133
a EN-13-1

a EN-135

a EN-m

Hinweise

0 ->

l ->

2a ->

2b ->

3 ->

4 -^

s ->

G ->

7 ->

8 ->

ü->

10->

11 -^

12->

Bestätigung; Bau wird gemäss den oben aufgoführten Bestandteilen des Pro)oktnachweises ausgeführt.

Name:
Adresse:

Ort, Datum, Unterschrift

Bauherrschaft oder Vertretung:

Jürgen Frey

Seeweg12
8592 Uttwll

Gesamtprojektvprantwortung:

feN ^-6 5c)>o^ )(^?
'^r^C^-tO^ n
°^b l<?'^

403-03S-EN-TG-001-gor

1; UH ^. ffi/ftf/  m<k 0^ öA. '^
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Hinweise und Erklärungen

->0

- 1

->2a

-> 2b

->3

-><)

-^ 5

->6m8

->Q

-> 10/11

-? 12

Nachweis MINERGIE-Label
Die Nachweise EN-101 bis EN-11 1 entfallen bei einem MINERGIE-Projekt. Ein bereits
vorhandenes provisonsches Zertifiknt ist dem BaugeEuch beizulcgeiz Ist noch kein
provisorisches Zertifikat vorhandon, ist das MINERGIE-Gesuch gleichzeitig mil dem
Baugesuch einzureichen. Das MINERGIE-Gesuch kann direM an die MIMERGIE-
Zertifizierungsstellc (Kanton Thurgau, Abt. Energie, Promenadsnslr. 8, 8510 Frauenfeld)
gesendet werden.
Nach der Kontrolte dos MINERGIE-Gesuchs erhält die Gemeinde eine Kopie das proviso
nschen Zortifikats und kann die Baubswilhgung ausstellen.

Deckung des Wärmcbodarfs bei Neubauten
Dur Nachncis kann ent'.'/edcr durch die Watil oiner Standardlösung (nur für Wohnbauicn)
durch das TG-Ught (ausgswählto Nutzungen) oder durch eine Berechnung der Energie-
kennzahl (Waimebedart für Heilung, Warmwasser, Lüdung und Klimatiswung für alls
Nutzungen) erbracht worden.
Dieser Nachweis ist zu erbringen bei

- Neubauten
- neubauartigen Umbauten
- Anbauten und Aulstockungen, wenn die neu geschartene EnerglQbezugsflächo

mehr als SO m; und gleichzeitig mehr ak 20% der Energiebezugsflache des beste-
hcnden Gebäudelcilos hBträgt, oder wenn mehr als 1000 in' Energiebezugsfläche
neu geschaffen worden.

Wörmedämmung Elnzelbautollnochweis
Gt'mass Norm SIA 380/1 "Heizwirmebedarf.*, Ausgabe 2016. Bei Neubaulen sind alle
Bauteile nachzuweisen, welche die beheizte oder gekühlte Zone lückenlos umschlies-
son. Bei Umbauten oder Umnulzungen sind nur dis belroflonen Bautoile nachzuwslsen.

Wärmedämmung Systemnachwets
Gemäss Norm SIA 380/1 "Hoizwärmebedarf", Ausgabe 2016. Bei NeubBtiten ist der Heiz
wärmebedarf für die gesamte beheizte oder gekühlte Zone nachzuweisen. Der System-
nachwels (ur Umbauten und Umnutzungen hat Im Minimum allo Räume zu umlassen, die
Bauteile aufwelsen, die vom Umbau oder von der Umnutzung betroffen wcrejen.

Nachweis Haustcchnlsche Anlagen
Der Nachweis isl für alle neuen und für die von einem Umbau betruflenen bostehendBn
Anlagenteits zu erbringen,

Nachweis Elgenstromeneugung Neubau
Der Nachweis ist für alle Neubauten und Anbauten gemäss den Erläuterungen unter (-> 1;
zu erbringen.

Nachweis Erneuerbare Warme beim Wärmeerzougerersatz
Der Nachweis Ist beim Ersatz das Wärmeerzeugers zu erbringen.

Nachweis Kühlraume / Gewächshäuser / Tragtufthallen
Der Nachweis ist für alle neuen und (ur die von einem Umbau oder einer Umnutzung
betroffenen Bautalle zu erbringen. Bei Kühlräumon; Angaben über die bei der Kälteor-
zeugung allenfalls entstehende Abwärme sind bei den Heizungsanlagen (vgl. EN-103)
anzubringen.

Nachweis Wärmenuüung bei Eloktrlzltätserzougungsanlagen
Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betrolfenun bestehenden
Anlagenieile bei Elektrizitätserzeugungsan^en zu erbringen.

Nachweis Heizungen im Freien / Freiluftbäder
Der Nachweis ist für alle neuen, eraotzten und von einain Umbau betroffenen bHSlehen-
den Anlagentell, sowie bei einem Ersatz der Wärmeerzeugung zu erbringen.

Nachweis Beklrlsche Energie / Beleuchtung
Der Nachweis ist für alle Neubauten und Umnutzungen von Nichtwohnbauton über

1000 m? Gescliosslläche zu erbringen,

')03-035-EN-T6-001-<)er Ssllo 3 von 4
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Vermerke der Bewilligungsbehörden
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Konferenz Kanionaler Energiefachstellen
Conference des Services cantonaux de l'^nergie
Conferenza dei servizi cantonall dcll'energia
Conferenza dals posts spezialisads chantunals d'energia

EN-103
Energienachweis

Heizungs- und
Warmwasseranlagen

Gemeinde: Uttwil

Bauvorhaben: Heizungsersatz Sseweg 12, Uttwil

Parz.-Nr.: 502 Geb.-Nr.:

EGID:

Wärmeerzeugung
Zustand

Neuanlage

Demontage

Art des Wärmeerzeugers / Wassererwärmers

Wärmepumpe Erdsonde/Wasser

Gasfeuerung

Wärme-

leistung

20 kW

kW

Zweck

E H
B WW
D Proz.
D H
a ww
D Proz.

Energiebezugsfläche EBF:
Installierte Wärmeleistung
Berechnete Norm-Heizlast
(SIA384.201):
Heizungsspeicher:

207 m2 davon neu:

20 kW spezifische Wärmeleistung

m2

97 W/m2EBF

kW10 kW elektrische Notheizung:
S Wärmedämmung serienmässig (Typenprüfung) ®
D Wärmedämmung vor Ort
D Speicher als Kombispeicher ausgeführt (Warmwasserspeicher integriert)

Abwärmenutzung
Im Gebäude fällt Abwärme an:
Abwärme wird genutzt für:

Begründung, wenn nicht genutzt:

Wärmeverteilung
Wärmedämmung von Heizungs-
leitungen inkl. Annaturen und
Pumpen in unbeheizten Räumen
oder im Freien:

Erdverlegte Leitungen:

Dämmung gemäss Vorschrift:

Vorlauftemperatur <. 50° C

[>0 Nein
D Heizung

Rohr-

nennweite
10 - 15
20 - 32
40 - 50
65 - 80

100 - 150
175 - 200

E keine
|x] Ja
S Ja

D Ja,von:

D Warmwasser D anderes:

Zoll
3/8" - Vz"

3/4" - 1V.I"

1Vz" -2"

2'/s" - 3"
4" - 6"

7" - 8"

min. Dämmstärke bei Dämmmaterial mit
\ > 0,03 W/mK
D 40mm

i" D 50 mm
D 60 mm
D 80mm
D 100 mm
D 120mm

\ ^ 0,03 W/mK
S 30mm
[x] 40mm
|x] 50mm
D 60mm
D 80mm
D 80mm

D Ja, gemäss Vorschrift gedämmt

D Nein
D Nein

Grund:

Grund:

Wärmeabgabe
Wärmeabgabe nur in wärme-
gedämmten Räumen

Wärmeabgabe:

Einzelraum-Temperaturregelung:

|x] Ja D Nein Grund:

Heizkörper D ä35°C
Lufterhitzer D s 35° C
Flächenheizung 13 s 35° G
TABS D ä35°C

D <;50°C
D :S50°C

D nein, Grund:
D nein, Grund:
D nein, Grund:
D nein, Grund:

D Thermostatventile
B Elektronische Regelung mit Einzelraum-Temperaturfühlern
D keine, Flächenheizung mit max. Vorlauf-Temperatur < 30°C, jedoch

mind. eine Regelung je Wohnung resp. Nutzeinheit

® Die Konformitätserklärung (Energieeffizienzverordnung) ist auf Verlangen vom Inverkehrbringer (Hersteller, Importeur) beizubringen.
Planer/innen, Installateur/innen und Kontrolleure/innen müssen lediglich auf Verlangen den Lieferanten angeben.

403-EN-103-001-ger Seite 1 von 2 Version März 2019
g0lligbis31.12.2025



Konferenz Kantonaler Energiefachstellen
Conference des Services cantonaux de )'6nergie
Confcrenza dei servizl cantonali dcll'energia
Conferenza dals posts spezialisads chantunals d'energia

EN-103
Energienachweis

Heizungs- und
Warmwasseranlagen

Warmwasser
Warmwasserspeicher:

Wassererwärmung in Wohnbauten:

Warmwassertemperatur ^ 60°C

Wärmedämmung der Warmwasser-
leitungen gemäss Vorschrift:

S Wärmedämmung serienmässig pypenprüfung) ®
D Wärmedämmung vor Ort gemäss Vorschrift
D Kombispeicher (mit Heizungsspeicher kombiniert)

[3 Vorwärmung mit dem Wärmeerzeuger für die Raumheizung
D Erwärmung primär mittels erneuerbarer Energie oderAbwärme

Ja D Nein Grund:

(x) Ja D Nein Grund:
(Dämmstärken siehe Wärmevertellung)

Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung
Anzahl Nutzungseinheiten: @ Wohnungen/Läden/Büros/Gebäude in Gebäudegruppe, etc.

Ausrüstungspflicht Neubau:

Ausrüstungspflicht bei
wesentlichen Erneuerungen:

Installation der Messgeräte: @

Begründung für Befreiung von
Heizwärmeverbrauchsmessung: ®

D Heizung D Warmwasser D pro Gebäude in
Gebäudegruppe

D Heizung, Grund: Gesamterneuerung Heizungssystem
D Heizung, Grund: Gebäudehüllensanierung im Wärmeverbund
D Warmwasser, Grund: Gesamterneuerung Warmwassersystem

D Heizung D Warmwasser D pro Gebäude bei
Gebäudegruppe

D Spezifische Wärmeleistung < 20 W/m^ßp
D MINERGIE-Label vorhanden (beilegen)

Wärmedämmung bei Flächenheizungen zwischen verschiedenen Nutzeinheiten @
U-Wert < 0,7 W/m2K: D Ja D Nein Grund:

® Die Konformitätserklärung (Art.10 eidg. Energieverordnung) ist auf Verlangen vom Inverkehrbringer (Hersteller, Importeur) beizubringen.
Planer/innen, Installateure/innen und Kontrolleure/innen müssen lediglich auf Verlangen den Lieferanten angeben.

@ Die VorschriHen betreffend der Anzahl Wärmebezüger, betreffend der zulässigen Begründungen für Befreiungen von der Installations-
Pflicht sowie betreffend der Dämmungen zwischen Nutzeinheiten sind nicht in allen Kantonen identisch.

® Es dürfen nur Geräte mit Zulassung durch das Bundesamt für Metrologie METAS oder entsprechender CE-Kennzeichnung eingesetzt
werden.

Beilagen/Erläuterungen

Unterschriften

Name und Adresse
bzw. Firmenstempel

Sachbearbeiter/-in, Tel.:

Ort. Datum, Unterschrift:

Nachweis erarbeitet durch:

Berliat AG
Bahnhofstrasse 77
9315Neukirch

YvesSchoch,0714771307
Neukirch,ö^t0 l .lß'

Nachweisprüfung/Private Kontrolle:
Die Vollständigkeit und die Richtigkeit
bescheinigt
Simon Ackermann
Romanshornerstrasse 116a
9322 Egnach

071 477 14 17
Egnach, 22.12.2025

Dwlnlly dnned by Slmon Ackermann
Date: 2025.1222 09:55:17 +OIW

Ausführungskontrolle: [3 gleiche Person
oder:

403-EN-103-001-ger Seite 2 von 2 Uttwil / 502 / Version März 2019
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Kanton Thurgau
EN-120-TG

Energienachweis
Erneuerbare Wärme beim

Wärmeerzeugerersatz

Gemeinde: Uttwil
Bauvorhaben: Heizungsersatz Seeweg 12, Uttwil

Parz.-Nr.: 502 Geb.-Nr.:

EGID:

D Vom Nachweis der Erfüllung der erneuerbaren Wärme beim Wärmeerzeugerersatz befreit: Baubewilligung
nach dem 01.07.1988 erteilt (gemäss § 42a ENV) oder Begründung auf der folgenden Seite festhalten

Art der erneuerbaren Wärme beim Wärmeerzeugerersatz
Nachweis der Erfüllung der Anforderung der erneuerbaren Wärme beim Wärmeerzeugerersatz, durch:

D Zertifizierung nach Minergie
D GEAK-Gesamtenergieeffizienzklasse DA DB DC DD
K] Verwendung einer Haupt-Standardlösung (SU bis SL6)
D Kombinations-Standardlösungen (SL7 bis SL15)

Haupt-Standardlösungen

l?•:TO §
3 w
CD :Q
Ö)-J

D

D

s

D

D

D

Die gewählte Standardlösung ist anzukreuzen. Detailinformationen zu den Massnahmen sind
dem Energieordner und Anhang 3a ENV zu entnehmen.

Für entsprechende Standardlösungen -> EBF m2

1. Wärmedämmung von Fassade und/oder Dach, U-Wert opake Bauteile <0,20 W/(m2-K)
Fläche mit Dämmmassnahme: m2 Fläche/EBF % (>75%)
U-Wert bestehende opake Bauteile W/(m2-K) (>0,6 W/(m2-K))

2. Holzfeuerung als Hauptwärmeerzeugung
(und ein Anteil an erneuerbarer Energie für Warmwasser)

3. Elektrisch angetriebene Wärmepumpe
Typ: Kl monovalent D bivalent: Anteil % (ä25%)
Wärmequelle: Kl Erdsonde D Wasser D Aussenluft

4. Warmwasserwärmepumpe mit Photovoltaikanlage
Installierte Leistung PV-Anlage kWp Leistung/EBF Wp/m2 (s15Wp/m2)

5. Fernwärmeanschluss mit Abwärme oder erneuerbarer Energie

6. Bezugsvereinbarung für leitungsgebundene gasförmige Brennstoffe (CH) mit dem Energieversorger
(Erneuerbarer Anteil 15%: Unter Berücksichtigung des nationalen Gewichtungsfaktor von 0.5 ->
mind. 30% Schweizer Biogas)

Kombinations-Standardlösungen

Bitte nur eine Haupt-Standardlösung auswählen

EN-120-TG Version Januar 2025
gulligbis31.12.2026






